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カグラベーパーテック株式会社

e-BAiO 電気制御盤
   BAiO-50/100E

TZT1246R0

4-φ10（取付用穴)

仕様

１．屋内壁掛け型
２．材質：鋼板（本体、底板ｔ1.6、中板ｔ2.3）
３．塗装色：マンセル値 Ｎ－８
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カグラベーパーテック株式会社

e-BAiO制御回路図

TZT1136R3

BAiO-50/100E

耐圧防爆配線

本安回路配線
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注 意：

（３）  Ｊ１  －  Ｌ１  間は１．５ｍ以内にしてください。

（１） 配線工事は正しい防爆工事を行ってください。

（４）  Ｋ１  －  Ｊ１  と  Ｋ２  －  Ｌ２  の電線は、

（２）  K１  －  Ｊ１  間は８０ｍ以内にしてください。

      それぞれ別々の電線保護管内に納めてください。
（５） 電気制御盤は必ず接地してください。

（６）e-BAiO専用の漏電遮断器を電気制御盤の電源側に
　　施設してください。
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